Resultados das analises referentes aos parametros basicos de qualidade da agua na rede de distribuigcao

TIPO DE ANALISE

Turbidez

Cloro Residual
Livre

Cor Aparente

TIPO DE ANALISE

EXIGIDAS PELA PORTARIA MS

N° MINIMO DE ANALISES | .\ 4/ \sps |N° AMOSTRAS QUE
EXIGIDAS PELAPORTARIAMS| oo ' anae | ATENDERAM A
n° 2.914/2011 LEGISLAGAO
51 59 59
51 59 59
10 59 59

N° MINIMO DE ANALISES N° ANALISES

REALIZADAS RESULTADO

n° 2.914/2011

COMENTARIO

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacao.

COMENTARIO

Coliformes Totais
(CT)

Coliformes
Termotolerantes
(CTe)

devem atender aos
limites determinados

na legislagao.

51 59 Auséncia

*) 00

el ERE e e Turbidez: Indica presenca de particulas em suspens&o na agua.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacao.

A analise somente é realizada quando
constatada a presenca de Coliformes
Totais

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor Aparente: Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na 4gua e ndo necessariamente representam problemas para a saude. Sistemas
onde séo realizadas 40 ou mais analises por més devem apresentar auséncia de contaminagcéo em 95% das amostras analisadas.
Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes CTe (*): Indicam a possibilidade de presenca de organismos causadores de doengas na agua e sua analise

s é realizada quando con

statada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusao: No més de AGOSTO nao detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parametros fisico-quimicos e
bacteriolégicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislacao.

Resultados das analises referentes aos parametros basicos de qualidade da agua na rede de distribuigcao

TIPO DE ANALISE

Turbidez

Cloro Residual
Livre

Cor Aparente

TIPO DE ANALISE

N° MINIMO DE ANALISES N° AMOSTRAS QUE

EXIGIDAS PELA PORTARIA r;;:fé;'gig ATENDERA!\!I A
MS n° 2.914/2011 LEGISLACAO
24 32 32
24 32 32
10 32 32

N° MiNIMO DE ANALISES

EXIGIDAS PELA PORTARIA | N ANALISES

REALIZADAS RESULTADO

COMENTARIO

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

COMENTARIO

Coliformes Totais
(CT)

Coliformes

Termotolerantes
(CTe)

Todas as amostras
devem atender aos
limites determinados
na legislagao.

MS n° 2.914/2011

01 amostra apresentou

2 presencade CT

32

03 Auséncia

()

Turbidez: Indica presenca de particulas em suspens3o na agua.

Constatada a presengcade CT em 01

amostra, foi necessaria a verificagao
da ocorréncia de Cte.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacao.

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor Aparente: Indica presenga de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a satde.
Sistemas onde sdo realizadas 40 ou mais analises por més devem apresentar auséncia de contaminacdo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde s&o analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminacao.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*): Indicam a possibilidade de presenca de organismos causadores de doengas na agua e sua
analise sb é realizada quando constatada a presencga de Coliformes Totais.

Conclusao: No més de AGOSTO detectamos problema em uma amostra analisada quanto ao parametro bacteriolégico de Coliformes
Totais. Informamos que eventual analise fora do padrdo foi refeita e acompanhada de agbes corretivas em tempo habil, para garantir
a qualidade da agua, conforme Portaria 2914/2011 MS.

Resultados das analises referentes aos parametros basicos de qualidade da agua na rede de distribuigao

TIPO DE ANALISE

Turbidez

Cloro Residual
Livre

Cor Aparente

TIPO DE ANALISE

N° MiNIMO DE ANALISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS n° 2.914/2011

N° AMOSTRAS QUE
ATENDERAM A

LEGISLAGAO

N° ANALISES
REALIZADAS

10 12 11
10 12 12
10 12 12

N° MINIMO DE ANALISES N° ANALISES

COMENTARIO

Das 12 analises realizadas, 01 analise,
ou seja, aproximadamente 8% néo
atenderam a legislagao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

COMENTARIO

Coliformes Totais
(CT)

Coliformes
Termotolerantes

(CTe)

Todas as amostras
devem atender aos
limites determinados
na legislagao.

EXIGIDAS PELA PORTARIA RESULTADO
MS n° 2.914/2011 AL
10 12 Auséncia
*) 0 -

Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensao na agua.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

A analise somente é realizada quando
constatada a presenca de Coliformes
Totais

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor Aparente: Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sao realizadas 40 ou mais analises por més devem apresentar auséncia de contaminacao em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sao analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*): Indicam a possibilidade de presenga de organismos causadores de doengas na agua e sua
analise so é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusao: No més de AGOSTO detectamos problema em uma amostra analisada quanto ao parametro fisico-quimico de turbidez.
Informamos que eventual analise fora do padrao foirefeita e acompanhada de agbes corretivas em tempo habil, para garantira
qualidade da agua, conforme Portaria 2914/2011 MS.

Resultados das analises referentes aos parametros basicos de qualidade da agua na rede de distribuigao

TIPO DE ANALISE

Turbidez

Cloro Residual Livre

Cor Aparente

TIPO DE ANALISE

N° MiNIMO DE ANALISES N° AMOSTRAS QUE

EXIGIDAS PELA PORTARIA ';;ﬁfél;lgig ATENDERAIyI A
MS n° 2.914/2011 LEGISLACAO
10 12 12
10 12 12
10 12 12

N° MiINIMO DE ANALISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS n° 2.914/2011

N° ANALISES

REALIZADAS RESULTADO

COMENTARIO
Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagéo.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacéo.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacéo.

COMENTARIO

Coliformes Totais
(CT)

Coliformes
Termotolerantes
(CTe)

Todas as amostras
devem atender aos
limites determinados
na legislagao.

10 12 Auséncia

*) 00

Turbidez: Indica presenca de particulas em suspenséao na agua.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacéo.

A analise somente é realizada quando
constatada a presenga de Coliformes
Totais

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor Aparente: Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na dgua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde séo realizadas 40 ou mais analises por més devem apresentar auséncia de contaminagdo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sé&o analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*): Indicam a possibilidade de preseng¢a de organismos causadores de doengas na agua e sua
analise sb é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusao: No més de AGOSTO nao detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parametros fisico-quimicos e

bacteriolégicos, ou seja, t

odas as amostras analisadas atenderam a legislacao.

Resultados das analises referentes aos parametros basicos de qualidade da agua na rede de distribuigao

TIPO DE ANALISE

Turbidez

Cloro Residual Livre

Cor Aparente

TIPO DE ANALISE

N° MiNIMO DE ANALISES N° AMOSTRAS QUE

EXIGIDAS PELA PORTARIA ';;ﬁzpz‘l;lgig ATENDERAM A
MS n° 2.914/2011 LEGISLACAO
10 10 10
10 10 10
05 10 10

N° MiNIMO DE ANALISES

EXIGIDAS PELA PORTARIA |N° ANALISES

MS n° 2.914/2011 REALIZADAS RESULTADO

COMENTARIO
Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislagao.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacéo.

COMENTARIO

Coliformes Totais
(CT)

Coliformes
Termotolerantes
(CTe)

Todas as amostras
devem atender aos

limites determinados na

legislagéao.

10 10 Auséncia

)

Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensdo na agua.

Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacao.

A analise somente é realizada quando
constatada a presenca de Coliformes
Totais

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor Aparente: Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde s&o realizadas 40 ou mais analises por més devem apresentar auséncia de contaminagdo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagéo.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*): Indicam a possibilidade de presenca de organismos causadores de doengas na agua e sua
analise sé é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusao: No més de AGOSTO nao detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parametros fisico-quimicos e

bacteriolégicos, ou seja, t

odas as amostras analisadas atenderam a legislacao.
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