Resultados das andlises referentes aos parametros b asicos de qualidade da agua na rede de distribuicao

N° MINIMO DE ANALISES N ANALISES | N AMOSTRAS
TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS | QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas atenderam

@ Turbidez 51 59 59 tras analis
Q a legislacéo.

£

3— Cloro Residual 51 59 59 Todas as amostras analisadas atenderam
8 Livre a legislagao.

\"f Cor Aparente 10 59 59 Todas as amostras analisadas atenderam

a legislagao.

N° MINIMO DE ANALISES | .\ 4 oo
TIPODEANALISE | EXIGIDAS PELAPORTARIA | o222 | RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011

0

8 Coliformes Totais P Todas as amostras analisadas atenderam
= 51 59 Auséncia . =

g (CT) a legislago.

S

]

= Coliformes A andlise somente é realizada quando
m Termotolerantes *) 00 - constatada a presenca de Coliformes

(CTe) Totais
eSS eSS Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensédo na agua.
_de_vem atendg “#= Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.
limites determinados
na legislagao. Cor Aparente: Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sé&o realizadas 40 ou mais andlises por més devem apresentar auséncia de contaminagéo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes CTe (*):  Indicam a possibilidade de presenca de organismos causadores de doengas na agua e sua
andlise so6 é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusdo: No més de NOVEMBRO né&o detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parédmetros fisico-quimicos e

bacteriol6gicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislagédo.




nov/15

asicos de qualidade da agua na rede de distribuicdo

oM A o
N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N° AMOSTRAS

TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

7)) -
_S Turbidez 2 3 82 atenderam a legislagéo.

E .

= Cloro Residual Livre 24 32 32 Todas as amostras .anaJ|~sadas
=2 atenderam a legislagéo.

o

Q .

i_‘l’—_’ Cor Aparente 10 32 32 Todas as amostras analisadas

atenderam a legislagao.

N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES
TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011

@ Coliformes Totais o Todas as amostras analisadas
o 24 32 Auséncia o
= (CT) atenderam a legislago.
©
o
5 Coliformes A andlise somente é realizada quando
13} Termotolerantes ™* 00 - constatada a presenca de Coliformes
< :
m (CTe) Totais
e ciplesiies | Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensédo na agua.
devem atender aos . . . - - . .
o : Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.
limites determinados
na legislacgéo. Cor Aparente : Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sé&o realizadas 40 ou mais andlises por més devem apresentar auséncia de contaminagéo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*):  Indicam a possibilidade de presenc¢a de organismos causadores de doengas na agua e sua
andlise so6 é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusdo: No més de NOVEMBRO né&o detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parédmetros fisico-quimicos e

bacterioldgicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislagédo.
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Resultados das andlises referentes aos parametros b asicos de qualidade da agua na rede de distribuicao

oM A o
N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N° AMOSTRAS

TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

0 -
_S Turbidez 10 12 12 atenderam a legislagao.

IS

=] ; )

& Cloro Re5|dual 10 12 12 Todas as amos\tras _anaJ|~sadas
2 Livre atenderam a legislagao.

2 .

L Cor Aparente 10 12 12 Todas as amostras analisadas

atenderam a legislagéo.

N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES

TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 REALIZADAS

| Coliformes Totais A Todas as amostras analisadas
o 10 12 Auséncia ™ et =
= (CT) atenderam & legislag&o.
el
S :
> Coliformes A andlise somente é realizada quando
g Termotolerantes *) 0 - constatada a presenca de Coliformes
m (CTe) Totais
ek e clloisiiz sl Turbidez:  Indica presenca de particulas em suspensédo na agua.
_de_vem atendg “#%  Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.
limites determinados
na legislagao. Cor Aparente : Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde séao realizadas 40 ou mais andlises por més devem apresentar auséncia de contaminagéo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*):  Indicam a possibilidade de presenc¢a de organismos causadores de doengas na dgua e sua
andlise so6 é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusdo: No més de NOVEMBRO né&o detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parametros fisico-quimicos

e bacteriol6gicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislagao.
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Resultados das andlises referentes aos parametros b asicos de qualidade da agua na rede de distribuicao

oMl A o
N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N° AMOSTRAS

TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

Turbidez 10 12 12 tras analis
atenderam a legislacéo.

Cloro Residual Livre 10 12 12 Todas as amostras analisadas
atenderam a legislacéo.

Cor Aparente 10 12 12 Todas as amostras analisadas

atenderam a legislagao.

N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES
TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011

Coliformes Totais P Todas as amostras analisadas
10 12 Auséncia N =
(CT) atenderam 4 legislagao.
Coliformes A andlise somente é realizada quando
Termotolerantes *) 00 - constatada a presenca de Coliformes
(CTe) Totais

Todas as amostras Turbidez: Indica presenca de particulas em suspenséo na agua.
devem atender aos
limites determinados
na legislagéo. Cor Aparente : Indica presenca de substéancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na 4gua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sé&o realizadas 40 ou mais anélises por més devem apresentar auséncia de contaminagdo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*): Indicam a possibilidade de presenca de organismos causadores de doengas na agua e sua
andlise so é realizada quando constatada a presenc¢a de Coliformes Totais.

Conclusdo: No més de NOVEMBRO né&o detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parametros fisico-quimicos

e bacteriol6gicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislacao.




asicos de qualidade da agua na rede de distribuicdo

oM A o
N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N° AMOSTRAS

TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

§ Turbidez 10 10 10 atenderam a legislacé&o.

E .

§- Cloro Residual Livre 10 10 10 TOd:ISe sje?:n?s;lzz izr::l}:ﬁs;das
@ |

= Cor Aparente 05 10 10 Todas as amostras analisadas

atenderam a legislacéo.

N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES
TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011

Coliformes Totais Todas as amostras analisadas

(%]
% (CT) 10 10 Ausencia atenderam a legislacé&o.
©
i)
g Coliformes A andlise somente € realizada quando
= Termotolerantes *) 0 - constatada a presenca de Coliformes
(& (CTe) Totais
Todas as amostras Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensdo na agua.
_de_vem atendg fess Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.
limites determinados
na legislacéo. Cor Aparente : Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sédo realizadas 40 ou mais analises por més devem apresentar auséncia de contaminagdo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Coliformes termotolerantes (Cte) (*):  Indicam a possibilidade de presen¢a de organismos causadores de doengas na dgua e sua
andlise so6 é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Conclusdo: No més de NOVEMBRO né&o detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos parédmetros fisico-quimicos e

bacteriol6gicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislagédo.



