Resultados das andlises referentes aos parametros b asicos de qualidade da agua na rede de distribuicao

N° MINIMO DE ANALISES N ANALISES | N AMOSTRAS
TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS | QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas atenderam

2 Turbidez 51 59 59 NP

Q a legislacéo.

§ Cloro Residual Todas as amostras analisadas atenderam
= . 51 59 59 N

z Livre a legislacéo.

(&)

2 i

i Cor Aparente 10 59 59 Todas as amostras analisadas atenderam

a legislagao.

N° MINIMO DE ANALISES | .\ 4 oo
TIPODEANALISE | EXIGIDAS PELAPORTARIA | o~ 2° 2 | RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011

02 amostras As andlises realizadas estéo dentro das

@ . .
_8 Collforg::rs) Totais 51 59 apresentaram presenga  95% permitidas, atendendo assim a
\g’ de CT legislacao.

S

= . . N
2 Escherichia coli 51 59 01 amostra apresentpu Uma amostra anr_:ﬂlsacia ndo atendeu a
g presenca de E. coli legislacao.

eSS eSS Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensédo na agua.

devem atender aos

limites determinados
na legislagao. Cor Aparente: Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sé&o realizadas 40 ou mais andlises por més devem apresentar auséncia de contaminagéo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Escherichia coli:  Microorganismo indicador de poluicéo fecal que pode causar ampla variedade de doengas.

Concluséo: No més de JUNHO, detectamos problemas em duas amostras analisadas quanto ao parametro bacteriolégico de Coliformes

Totais e uma amostra quanto ao parametro de Escherichia coli. Infformamos que eventuais analises fora do padrdo foram refeitas e
acompanhadas de a¢des corretivas em tempo hébil, para garantir a qualidade da agua, conforme Portaria 2914/2011 MS.




asicos de qualidade da agua na rede de distribuicdo

oM A o
N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N° AMOSTRAS

TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

Turbidez 24 32 32 ™ et =
atenderam a legislagéo.

Todas as amostras analisadas

Cloro Residual Livre 24 32 32 R
atenderam a legislacéo.

Fisico-quimicas

Todas as amostras analisadas

32 32 atenderam a legislagéo.

Cor Aparente

N°MINIMO DE ANALISES
TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS n° 2.914/2011

N°ANALISES

REALIZADAS RESULTADO COMENTARIO

As andlises realizadas estéo dentro das

@ . .
8 Coliformes Totais 32 01 amostra apresentou 950% permitidas, atendendo assim &
= (CT) presenca de CT leqislacio

© gislacao.

ie)

q’ .

3] Escherichia coli 24 32 Auséncia L 25C amos\tras _anaJ|~s S0

g atenderam a legislacéo.

e s clesiiesl | Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensao na dgua.

devem atender aos
limites determinados
na legislacgéo. Cor Aparente : Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na 4gua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sé&o realizadas 40 ou mais anélises por més devem apresentar auséncia de contaminagdo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Escherichia coli:  Microorganismo indicador de poluicéo fecal que pode causar ampla variedade de doengas.

Concluséo: No més de JUNHO, detectamos problemas em uma amostra analisada quanto ao pardmetro bacterioldgico de

Coliformes Totais. Informamos que eventuais andlises fora do padrdo foram refeitas e acompanhadas de a¢des corretivas em tempo
hébil, para garantir a qualidade da agua, conforme Portaria 2914/2011 MS.




Resultados das andlises referentes aos parametros b asicos de qualidade da agua na rede de distribuicao

N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N°® AMOSTRAS
TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

0 -

_S Turbidez 10 12 12 atenderam a legislagao.

S

=] Cloro Residual Todas as amostras analisadas
o . 10 12 12 ™ Mpovat =

o Livre atenderam a legislagao.

o

2 .

e Cor Aparente 12 12 Todas as amostras analisadas

atenderam a legislagéo.

N°MINIMO DE ANALISES
TIPO DE ANALISE | EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS n° 2.914/2011

N°ANALISES

REALIZADAS RESULTADO COMENTARIO

As andlises realizadas estéo dentro das

Coliformes Totais 01 amostra apresentou

%]

[ o - L
2 (cT) 12 presenca de CT 95% permitidas, atendendo assim &
o legislacao.

e

7] : = 5
3} Escherichia coli 10 12 01 amostra apresentou  Uma amostra anr_:ﬂlsacia ndo atendeu a
'g presenca de E.coli legislacao.

ek cisclloiii sl Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensédo na agua.

devem atender aos
limites determinados
na legislagao. Cor Aparente : Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde séao realizadas 40 ou mais andlises por més devem apresentar auséncia de contaminagéo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Escherichia coli:  Microorganismo indicador de poluicédo fecal que pode causar ampla variedade de doengas.

Concluséo: No més de JUNHO, detectamos problemas em uma amostra analisada quanto ao pardmetro bacterioldgico de

Coliformes Totais e Escherichia coli. Informamos que eventuais analises fora do padrdo foram refeitas e acompanhadas de a¢6es
corretivas em tempo habil, para garantir a qualidade da dgua, conforme Portaria 2914/2011 MS.




Resultados das andlises referentes aos parametros b asicos de qualidade da agua na rede de distribuicao

oM A o
N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N° AMOSTRAS

TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

§ Turbidez 10 2 12 atenderam a legislacé&o.

E .

§' Cloro Residual Livre 10 12 12 TOC‘:‘;a :je?:nfinzz izraa(l}gzdas
(z |

= Cor Aparente 10 12 12 Todas as amostras analisadas

atenderam a legislacéo.

N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES

TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 REALIZADAS

Coliformes Totais . Todas as amostras analisadas
10 12 Auséncia o =
(CT) atenderam a legislagao.

Todas as amostras analisadas

Escherichia coli R
atenderam a legislacéo.

10 12 Auséncia

Bacteriol6gicas

Todas as amostras Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensédo na agua.

devem atender aos
limites determinados
na legislagao. Cor Aparente : Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde séao realizadas 40 ou mais andlises por més devem apresentar auséncia de contaminagéo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Escherichia coli:  Microorganismo indicador de poluicéo fecal que pode causar ampla variedade de doengas.

Conclusdo: No més de JUNHO néo detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos pardmetros fisico-quimicos e

bacteriol6gicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislagédo.




asicos de qualidade da agua na rede de distribuicdo

oM A o
N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES N° AMOSTRAS

TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS QUE ATENDERAM COMENTARIO
MS n° 2.914/2011 A LEGISLACAO

Todas as amostras analisadas

§ Turbidez 10 10 10 atenderam a legislacé&o.

E .

§- Cloro Residual Livre 10 10 10 TOd:ISe sje?:n?s;lzz izr::l}:ﬁs;das
@ |

= Cor Aparente 05 10 10 Todas as amostras analisadas

atenderam a legislacéo.

N°MINIMO DE ANALISES N°ANALISES
TIPO DE ANALISE EXIGIDAS PELA PORTARIA REALIZADAS RESULTADO COMENTARIO
MS n° 2.914/2011

Coliformes Totais Todas as amostras analisadas

()]

I L

% (CT) 10 10 Ausencia atenderam a legislacé&o.

kel

el

[} .

= Escherichia coli 10 10 Auséncia Todas as amostras analisadas
m atenderam a legislacéo.

Todas as amostras Turbidez: Indica presenca de particulas em suspensdo na agua.

devem atender aos
limites determinados
na legislacéo. Cor Aparente : Indica presenca de substancias dissolvidas que deterioram qualidade estética da agua.

Cloro Residual Livre: Agente quimico utilizado para eliminar microorganismos.

Coliformes Totais (CT): Indicam presenca de bactérias na agua e ndo necessariamente representam problemas para a saude.
Sistemas onde sédo realizadas 40 ou mais analises por més devem apresentar auséncia de contaminagdo em 95% das amostras
analisadas. Sistemas onde sdo analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar contaminagao.

Escherichia coli:  Microorganismo indicador de poluicéo fecal que pode causar ampla variedade de doengas.

Conclusdo: No més de JUNHO néo detectamos problemas nas amostras analisadas quanto aos pardmetros fisico-quimicos e

bacteriol6gicos, ou seja, todas as amostras analisadas atenderam a legislagédo.



